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IMPIANTI FLUIDOMECCANICI

PIANTA IMPIANTO GAS MEDICALI - SCALA 1:100 
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*Tutte le tubazioni per i gas medicali prevedono un tubo da 3/4' per i condotti principali e 1/2'
per le tubazioni entranti nei diversi locali.

LEGENDA TUBI GAS MEDICALI

Tubazione in acciaio INOX per fornitura di Anidride Carbonica
- posta in controsoffitto d=3/4' per condotto principale, d=1/2' per stacchi nei locali

Tubazione in acciaio INOX per fornitura di Azoto
- posta in controsoffitto d=3/4' per condotto principale, d=1/2' per stacchi nei locali

Tubazione in acciaio INOX per fornitura di Argon
- posta in controsoffitto d=3/4' per condotto principale, d=1/2' per stacchi nei locali

Tubazione in acciaio INOX per fornitura di Elio
- posta in controsoffitto d=3/4' per condotto principale, d=1/2' per stacchi nei locali

Tubazione in acciaio INOX INCAMICIATA, per fornitura di Acetilene 
- posta in controsoffitto d=3/4' per condotto principale, d=1/2' per stacchi nei locali

Valvola di intercettazione a sfera in acciaio Φ=1/2'

Valvola di intercettazione a sfera per gas medicali, a passaggio totale Φ=1/2'
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VISTA TRIDIMENSIONALE IMPIANTO GAS MEDICALI 
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Rivelatore di gas per acetilene con sensore catalitico

DETTAGLIO CASSETTA GAS ESTERNA

Rilievo da verificare a carico del committente 
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